
Отчет по выполнению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 
предписание № 190/1 от 29.12.2021 и№  191/1 от 29.12.2021 

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
№ п/
п

В ы явлен н ы е наруш ения О тм етка о 
вы полнении

М ероп ри яти я по устранению  
наруш ений

Здан ие ул. П росвещ ения, 50
Заполнение проемов в противопожарных перегородках 1-го типа 
выполнено с неизвестным пределом огнестойкости (по факту: двери из 
помещения библиотеки категории В1, ведущие в коридор, не 
противопожарные)

выполнено У становлены  противопож арны е двери 
в количестве 3 шт. Граж данско- 
правовой  договор №  Д -66 от 
27.07.2022г.

Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает 
автоматическую разблокировку ворот, установленных на проезде 
(подъезде) к зданию лицея, а также нахождение их в открытом 
положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной 
техники. Также не предусмотрено ручное открывание при 
организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно 
у места установки ворот, на проезде или дистанционного открывания 
ворот при устройстве видео- и аудио связи с местом их установки

выполнено П рои зведена устан овка  ворот с 
автоматической разблокировкой. 
Установлены на проезде (подъезде) к 
зданию лицея (ул. Просвещения, 50). 
Граж данско-правовой  договор №  Д-61 
от 14.06.2022

Здан и е ул. Э нергетиков, 51
Руководитель организации не обеспечил проведение 
эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы 
(лестницы из актового зала), предназначенной для эвакуации людей из 
зданий при пожаре, с составлением соответствующего протокола 
испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты

выполнено П роизведено и спы таний  наруж ной 
п ротивопож арной  лестницы . 
Граж данско-правовой  договор №  Д-10 
от 16.02.2022

Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает 
автоматическую разблокировку ворот, установленных на проезде 
(подъезде) к зданию лицея, а также нахождение их в открытом 
положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной 
техники. Также не предусмотрено ручное открывание при 
организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно 
у места установки ворот, на проезде или дистанционного открывания 
ворот при устройстве видео- и аудио связи с местом их установки

выполнено О беспечено вы полнению  
автоматической разблокировки ворот, 
установленных на проезде (подъезде) к 
зданию лицея (ул. Энергетиков, 51) 
Граж данско-правовой  договор №  Д-71 
от 15.07.2022
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